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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Настоящее  техническое описание, является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «ОКО» 

технические характеристики системы передачи извещений «ОКО» (ОКОА.425624.010 ТУ).  

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки по адресу: Россия, 620072 г. 

Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36. тел. (343) 310-88-00, 348-68-80. 

Сайт: www.oko-ek.ru, E-mail: mail@oko-ek.ru 

1.2. Система передачи извещений по радиоканалу ОКО-3 (в дальнейшем система «ОКО») предназначена для орга-

низации централизованных систем сбора информации, систем централизованной охранной и пожарной сигнализации 

большого радиуса действия.  

1.3. На базе оборудования и программного обеспечения системы «ОКО» можно создавать системы (радиосисте-

мы) централизованного мониторинга различного назначения на уровне предприятия, района, города, региона.  

1.4. Система «ОКО» предназначена для работы с различными каналами передачи данных, такими как: радиоканал, 

телефонная сеть, сеть GSM, Интернет.  

1.5. Система передачи извещений «ОКО» производится с 1997 года и успешно эксплуатируется в более чем 300 

регионах России и странах СНГ. Последняя модификация системы передачи извещений «ОКО-3» обеспечивает со-

вместимость с оборудованием всех предыдущих версий системы. 
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2. СОСТАВ 

2.1. Система «ОКО» включает в себя центральное и периферийное оборудование.  

2.2. В состав центрального оборудования входят пульт централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН и ретрансля-

тор  OKO-3-Р. 

2.3. Пульт централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН может иметь несколько модификаций. Состав  ОКО-3-

ПЦН  по модификациям представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 

ʂʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʝ    ʠʟʜʝʣʠʷ 
ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ 

ʆʂʆ-3-ʇʎʅ-01 

ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ 

ʆʂʆ-3-ʇʎʅ-02 
ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 

Устройство пультовое центральное ОКО-
3-Ц 

1 От 1 и более Равно количеству приборов ОКО-3-ППУ 

Пультовое оконечное устройство ОКО-3-

ППУ 

1 От 1 и более Пультовое оконечное устройство реализовано на 

базе радиомодема КР-100. 

Количество и тип радиомодемов оговаривается при 
заказе и зависит от количества частотных каналов 

радиоканалов 

Программный комплекс ПО СПИР «ИС 
ОКО». Свидетельство о государственной 

регистрации №2013614863 от 22.05.2013 

– 1 Сетевое программное обеспечение под ОС 
Windows, включающее:  Сервер ПЦН, АРМ-Сервис, 

АРМ-Биллинг* 

Антенно-фидерное оборудование. Комплектация под за-

каз 

Комплектация под за-

каз 

Кабель, антенна, соединители и т.п. 

 

* - «ИС ОКО» может быть размещено на персональном компьютере, который подключается, подключаемой к ра-

диомодему через интерфейс  RS-232, RS-485, Ethernet как дополнительное сервисное устройство, либо размещено на 

удаленном WEB-Сервере (в облаке). 

 

 

2.4. В состав периферийного и сервисного оборудования входят: 

- Широкая номенклатура объектового оборудования ОПС; 

- Коммуникаторы, обеспечивающие подключение к системе «ОКО» оборудования ОПС сторонних производите-

лей; 

- Антенно-фидерное оборудование для частотных диапазонов СВ, LB, VHF, UHF; 

- Вспомогательное оборудование.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 вер. 7 ред. 2 от 15 февраля 2016 г 

 

– 6 – 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ «ОКО» 

3.1. Краткое описание 

3.1.1. Система «ОКО» состоит из оборудования пульта централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН, ретрансля-

торов  ОКО-3-Р (в дальнейшем РТР)  и объектовых оконечных приборов ОКО-3-А (в дальнейшем ПОО).  

3.1.2. Пульт централизованного наблюдения  может иметь два исполнения: ОКО-3-ПЦН-01 и ОКО-3-ПЦН-02.  

Пульт ОКО-3-ПЦН-01 состоит из пульта приемного оконечного (ППО), включающего радиомодем ОКО-3-ППУ 

с блоком управления и индикации ОКО-3-Ц.    

Пульт ОКО-3-ПЦН-02 состоит из пульта приемного оконечного, включающего радиомодем ОКО-3-ППУ с бло-

ком управления и индикации ОКО-3-Ц,  и программно-аппаратного комплекса «ИС ОКО».  

«ИС ОКО» может быть размещено на персональном компьютере, который подключается к радиомодему через 

интерфейс  RS-232/ RS-485/ Ethernet как дополнительное сервисное устройство, либо размещено на удаленном WEB-

Сервере ПЦН (в облаке). 

Количество пультов ППО (радиомодемов ОКО-3-ППУ), подключаемых к  облачному серверу «ИС ОКО», не ог-

раничено.  

Каждый радиомодем ОКО-3-ППУ образует отдельную радиосеть, характеризующуюся собственным идентифи-

катором радиосети. 

ОКО-3-ППУ представляет собой радиомодем, имеющий от 1 до 3-х приемо-передатчиков и обеспечивающий ра-

боту в радиосети ОКО одновременно по 3 радиоканалам под управлением пультового устройства ОКО-3-Ц  и  персо-

нального компьютера с программным обеспечением ИС ОКО. 

Сервер ПЦН  может быть оснащен модемами GSM, телефонными модемами. 

Пульты  ПЦН обоих исполнений осуществляют прием и хранение извещений ОПС, автоматический контроль ра-

ботоспособности объектовых оконечных устройств и ретрансляторов. 

Пульт  ПЦН оснащенный ИС «ОКО» обеспечивает дополнительно ряд функций таких как: формирование отче-

тов, работа с планами объектов, биллинг и др. 

    

3.1.3. РТР,  представляет собой  радиомодем  ОКО-3-Р, имеющий от 1 до 3-х приемо-передатчиков и обеспечива-

ет  ретрансляцию сообщений, поступающих по радиоканалам от абонентских комплектов, на центральный пульт ППО 

в симплексном режиме. При этом ретранслятор может принимать сигналы на одной частоте, а ретранслировать на 

другой.  

Дополнительно ретранслятор может быть оснащен модемами GSM, Ethernet и осуществлять обмен данными с 

ППО по этим каналам.  

Количество ретрансляторов  ОКО-3-Р в системе ограничивается только пропускной способностью радиоканала. 

 

3.1.4. Максимальное количество ПОО, обслуживаемых ОКО-3- ПЦН с одним радиомодемом ОКО-3-ППУ—

 8000 шт. 

Максимальное количество ПОО в одной радиосети – 2000 шт. 

  

3.1.5. ПОО  может иметь следующие исполнения: 

а) объектовая станция-ретранслятор,  сочетающая в себе функции ретранслятора и прибора объектового оконеч-

ного; 

б) прибор объектовый оконечный, обеспечивающий подключение внешних приемно-контрольных приборов раз-

личных производителей; 

ПОО комплектуются различными каналообразующими модулями под заказ: 

- приемо-передатчик ОКО-3-А-РППУ; 

- передатчик ОКО-3-А-РПУ; 

- модем GSM; 

- модем Ethernet; 

- телефонный модем. 

б) прибор объектовый оконечный  с функциями  приемно-контрольного прибора (далее ППКП); 

ПОО комплектуются различными блоками расширения шлейфов и релейных выходов, клавиатурами управления 

и каналообразующими модулями под заказ. 

В качестве каналообразующих модулей могут быть: 

- приемо-передатчик ОКО-3-А-РППУ; 

- передатчик ОКО-3-А-РПУ; 

- модем GSM; 

- модем Ethernet; 

- телефонный модем. 
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3.1.6. Для обмена данными между составными частями системы  (ОКО-3-ПЦН,   ОКО-3-Р  и  ПОО ОКО-3-А) 

может  использоваться радиоканал, сети GSM, Ethernet, телефонная сеть. 

Основным каналом обмена данными между составными частями системы является радиоканал.  При работе по 

радиоканалу используются частотные диапазоны: 

-  33 – 48 МГц, 146 - 174 МГц  или 440 - 470 МГц; 

-  радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 

3.2. Возможности системы: 

- создание малых станций охранно-пожарного мониторинга на одном радиоканале с наращиваемой емкостью.  

- создание централизованных и распределенных наращиваемых многоканальных систем охранно-пожарного и 

техногенного мониторинга емкостью до 64000 объектов.  

- использование различных типов каналов передачи данных, а именно: радиоканал, телефонный канал, сотовая 

сеть GSM/GPRS;  

- автоматический контроль связи с объектовым оконечным устройством с регулируемым интервалом времени от 

1 до 2880 минут; 

- автоматический контроль работоспособности центрального (ППО, РТР)  и объектового оборудования системы; 

- использование высокоинформативного протокола, обеспечивающего пакетную передачу больших объемов 

данных. 

3.3. Возможности радиоканала в системе «ОКО»: 

- работа в частотных диапазонах 27МГц, 33 – 48 МГц, 146 - 174 МГц или 440 - 470 МГц; 

- двусторонняя передача данных с использованием помехозащищенного протокола;  

- многоступенчатая «интеллектуальная» ретрансляция данных; 

- автоматический выбор альтернативных маршрутов передачи;  

- контроль наличия помех в эфире;  

- автоматическое измерение уровня сигналов;  

- мощная встроенная система диагностирования работы оборудования и канала связи, а также средства дистан-

ционной конфигурации базового оборудования (радиомодемов-ретрансляторов, радиомодемов ПЦН). 

3.4. Программно-аппаратный комплекс системы передачи извещений «ОКО» 
обеспечивает: 

- создание нескольких ПЦН в рамках одной системы охранно-пожарного мониторинга;  

- обмен данными между ПЦН через Internet;  

- передачу данных о состоянии объекта в автоматическом режиме на сотовый телефон;  

- передача в автоматическом режиме регулярных отчетов о работе объектового оборудования на E-mail клиента;  

- ведение базы объектов и сигналов, создание и редактирование плана объекта;   

- автоматизацию работы оператора ПЦН, визуализация плана объекта и сработавших датчиков;  

- автоматизацию и контроль работы сервисной службы, статистический анализ информации;  

- автоматизацию учета платежей за услуги охраны (расчет платежей с учетом отключений, авансовых оплат, пе-

ни и скидок, выявление и формирование списка должников и т.д.). 

3.5. Структурная схема системы передачи извещений «ОКО» 

Структурная схема системы передачи извещений «ОКО» показана на рис.3.1. 

Модульная структура системы «ОКО»  позволяет строить системы передачи извещений любого уровня сложно-

сти, адаптируя  и оптимизируя их под конкретную задачу. 

Программно-аппаратный комплекс системы позволяет  решать задачи охранно-пожарного и техногенного мони-

торинга. 

 В системе может быть организовано неограниченное количество ПЦН,  между которыми  может быть организо-

ван обмен данными. 

Система позволяет развертывать  радиосети дальнего радиуса действия с поддержкой режима многоступенчатой 

ретрансляции в разных  частотных диапазонах.  

Количество ретрансляторов в радиосети неограниченно. 

Радиосеть может быть организована на одной частоте c обменом данных в симплексном режиме. 

Система позволяет использовать различные каналы передачи информации. 

На уровне ПОО–ПЦН: радиоканал, сеть GSM (в режимах: SMS, GPRS), IP-Ethernet (Интернет), телефонная сеть. 
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На уровне ПЦН–ПЦН: сеть GSM (в режимах:SMS,GPRS),  Интернет, телефонная сеть. 

На уровне ПОО–Пользователь: сеть GSM (в режиме SMS). 

На уровне ПЦН–Пользователь: сеть GSM (в режиме SMS), Интернет (электронная почта). 
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Рис. 3.1. Структурная схема системы ОКО 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1. Основные показатели назначения системы «ОКО» 

Основные показатели назначения системы приведены в таблице  2. 

         Таблица 2. 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʠ ʠʣʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ ɿʥʘʯʝʥʠʝ 

  

ʆʙʱʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ  
1. Максимальная информационная емкость системы 65535 

2. Количество независимых ППО (пультов централизованного наблюдения) в рамках одной сети 

передачи данных (возможность развертывания в рамках одной системы других ПЦН, кроме цен-

трального с разделением потоков передачи данных) 

Не ограничено 

3. Каналы передачи данных  между ПОО и ППО, а так же между ППО:  
– радиоканал в диапазоне 27, 40, 160  или 450 МГц Количество не ограничено 

– GSM/SMS/IP-GPRS есть 

– IP-Ethernet (Интернет) есть 

– телефонный. есть 

4. Максимальное количество ПОО, обслуживаемых одним радиомодемом ОКО-3-ППУ  8000 

5. Максимальное количество ПОО в одной радиосети 2000 

6. Количество рабочих частот в рамках одной радиосети 1…3 

7. Количество радиосетей  передачи данных в системе технически не ограничено  

8. Предельное количество абонентов на одной частоте   

– при двусторонней радиосвязи с объектом 500  

– при односторонней радиосвязи с объектом. 8000 

9. Автоматический контроль линии связи между ПОО и ППО есть 

10. При работе по  радиоканалу:   

– скорость доставки извещений, сек, не более 20 

– интервал времени контроля  канала связи с объектом регулируемый, мин от 10 до 2880 

11. При работе по каналам  online связи (IP-GPRS, IP- Ethernet):  

– скорость доставки извещений, сек, не более 5 

– интервал времени контроля  канала связи с объектом регулируемый, мин от 1-й минуты вне зависимости от масштаба 
системы. 

12. Передача извещений от ПОО к ППО по резервному каналу (маршруту) есть 

13. Поддержка режима обмена данными между ПЦН системы  по одному или нескольким каналам 

связи (телефонный, сотовый стандарта GSM/GPRS, Интернет) 
есть 

14. Информативность извещения Фирменный протокол ОКО2 – объем переда-
ваемых данных не ограничен 

15. Протокол обмена данными ОКО2 обеспечивает:   
– вероятность приема  данных с ошибкой 10 -12 

– режим  передачи данных; пакетный 

– адресное пространство 65535 абонентов 

– типы адресации индивидуальная и групповая 

  

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʨʘʜʠʦʩʝʪʠ  
16. Режим обмена данными в радиоканале Симплекс на одной частоте. 

Дуплекс на двух и более частотах 

17. Поддержка режима ретрансляции в радиосети. Несколько режимов ретрансляции в зависи-
мости от количества рабочих частот 

18. Количество ретрансляторов в радиосети не ограничено, в качестве ретрансляторов мо-

гут использоваться объектовые устройства 

19. Методы ретрансляции последовательный, приоритетный, группо-
вой, общий 

20. Измерение уровня принимаемого сигнала на ПЦН и ретрансляторах радиосети. есть 

21. Контроль помех в эфире. есть 

  

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʘʥʘʣʘ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘ 

GSM/GPRS 
 

22. Поддерживаемые стандарты сотовой связи GPRS  Class 10 

23. Диапазон частот, МГц 900/1800 

24. Передача SMS-сообщений есть 
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4.2. Технические характеристики радиоканала 

4.2.1. Встроенные приемопередатчики в зависимости от исполнения рассчитаны на работу в следующих диапа-

зонах: 

- радиоканал  на одной из рабочих частот в  полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц  или 440-470 МГц с разносом 

частот между соседними каналами 25 кГц; 

- радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 

4.2.2. Оборудование системы передачи извещений по радиоканалу при передаче данных в указанных частотных 

диапазонах обеспечивает следующие параметры: 

- скорость передачи данных в радиоканале, бит/с……………………………………………………..2400; 

- класс излучений…………………………………………………………………………………………F2D. 

4.2.3. Основные параметры приемопередатчиков для разных диапазонов приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Наименование     параметра Норма для 
частот 

26,945 и 
26,960 МГц 

Норма для 
диапазона 
33 - 48 МГц 

Норма для 
диапазона 
146 – 174 

МГц 

Норма для 
диапазона 
440 - 470 

МГц 

Мощность несущей передатчика на нагрузке  50 Ом, Вт 1,4 ° 0,6 10,0 ° 5,0* 7,5 ° 2,5* 7,5 ° 2,5* 

Девиация частоты, кГц, не более 2,5 ° 0,5 5 5 5 

Допустимое отклонение частоты от номинального значения, не бо-
лее 

° 30Ö10-6 ° 10Ö10-6 ° 5Ö10-6 ° 4Ö10-6 

Ширина полосы частот излучения по уровню минус  30 дБ на скоро-

стях передачи данных до 2400 бит/сек, кГц, не более, при допусти-

мой погрешности измерения  ° 0,1 кГц 

12 16,8 16,8 16,8 

Уровень паразитной ЧМ передатчика, дБ, не более, при допустимой 

погрешности измерения  ° 3 дБ 
– 40 – 40 – 40 – 40 

Уровень побочных излучений передатчика, мкВт, не более, при до-

пустимой погрешности измерения  ° 3 дБ 
200 0,25 0,25 0,25 

Уровень излучений передатчика в соседнем канале, мкВт, не более, 

при допустимой погрешности измерения  ° 3 дБ 
200 0,5 0,5 0,5 

Отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики 

(АЧМХ) передатчика от равномерной характеристики в диапазоне 
300-3400 Гц, дБ,  не более 

+1,5 

- 3 

+1,5 

- 3 

+1,5 

- 3 

+1,5 

- 3 

Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум  12 дБ, 

мкВ, не хуже, при допустимой погрешности измерения  ° 10 % 
0,5 0,25 0,25 0,35 

Избирательность приемника по соседнему каналу приема, дБ, не ме-

нее, при допустимой погрешности измерения  ° 3 дБ 
40 80 80 75 

Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не 

менее, при допустимой погрешности измерения  ° 3 дБ 
50 80 80 80 

Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, при 

допустимой погрешности измерения  ° 3 дБ 
50 70 70 70 

Изменение чувствительности приемника при  отклонении частоты 

входного сигнала  от номинального значения,  дБ,  не более, при до-

пустимой погрешности измерения  ° 20 % 

3 3 3 3 

Уровень излучения гетеродинов,  нВт,  не более, при допустимой 

погрешности измерения  ° 10 % 
2 2 2 2 

Отклонение амплитудно-частотной характеристики приемника от 
равномерной,  дБ,  не более 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

+1,5 
- 3 

* Конкретное значение согласуется при заказе оборудования. 

 

4.2.4. Все исполнения приемопередатчиков работают со стандартными  антеннами соответствующего частотного 

диапазона с  КСВ не хуже 1,3. 

4.2.5. Подключение антенн к приемопередатчикам осуществляется через высокочастотный разъем типа TNC. 

Подключение внешней стационарной антенны осуществляется через кабель с волновым сопротивлением W=50 Ом 

произвольной длины с КСВ по входу не хуже 1,3. 

4.3. Принципы передачи извещений по радиоканалу 

4.3.1. Основные принципы 

4.3.1.1. ʉʭʝʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʚʷʟʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʆʂʆ 
Схема организации связи в системе ОКО показана на рис. 4.1. 

К ПЦН системы ОКО может подключаться несколько радиосетей (на схеме показано 3 радиосети).  

Каждая радиосеть включает в себя: 

- пультовое оконечное устройство ОКО-3-ППУ; 

- ретрансляторы РТР; 

- приборы оконечные объектовые ПОО. 
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Радиосеть может быть организована на 1-й, 2-х или 3-х частотах. 

В качестве ретрансляторов могут использоваться специализированные устройства ретрансляции (ОКО-3-Р - ис-

полнения КР-100-1, КР-100-2, КР-100-3) или ПОО с функцией ретрансляции (ОС-170). 

На рис.2 показано три варианта радиосетей с разными комбинациями этого оборудования.  

4.3.1.2. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʜʘʥʥʳʭ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʨʘʜʠʦʩʝʪʠ 
 Абонентами радиосети являются объектовые оконечные приборы (ПОО), ретрансляторы (РТР) и пульты прием-

ные оконечные (ППО). Все абоненты в радиосети имеют индивидуальный двухбайтовый сетевой адрес.  

Обмен данными по радиосети двухсторонний. 

ОКО-3-ППУ 

№1 

F1…F3  

ПЦН «ОКО» 

ʈʠʩ. 4.1. ʉʭʝʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʚʷʟʠ 

Радиосеть 1 

РТР 
ОКО-3-Р 

 

F1…F3  

ПОО 

ОКО-3-А 

 

F1  

ПОО 

ОКО-3-А 

F1  

РТР 
ОКО-3-Р 

F1…F3  

ПОО 

ОКО-3-А 
 

F1  ПОО 

ОКО-3-А 

 

F1  

Радиосеть 2 

ПОО 
ОС-170 

 

F1  

ПОО 
ОС-170 

 

F1  

ПОО 

ОС-170 
 

F1  

ПОО 

ОС-170 

 

F1  

ОКО-3-ППУ 

№2 

F1…F3  

Радиосеть 3 

ПОО 

ОС-170 

F1  

РТР 
ОКО-3-Р 

F1…F3  

ПОО 

ОКО-3-А 

 

F1  

ПОО 

ОКО-3-А 

 

F1  

ОКО-3-ППУ 
№2 

F1…F3  

ʆʙʤʝʥ  ʜʘʥʥʳʤʠ ʩ ʢʚʠʪʠʨʦʚʘʥʠʝʤ 

ʆʙʤʝʥ  ʜʘʥʥʳʤʠ ʩ ʢʚʠʪʠʨʦʚʘʥʠʝʤ ʠ ʨʝʪʨʘʥʩʣʮ̫ʠʝʡ 
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От ПОО на  ОКО-3-ППУ осуществляется передача сигналов ОПС, которые могут проходить напрямую или через 

ретрансляторы. 

В обратном направлении осуществляется передача квитанций и команд телеуправления. 

Ретранслятор, получив сообщение от ПОО, формирует квитанцию для ПОО и далее осуществляет ретрансляцию 

сообщения в направлении  ОКО-3-ППУ.  

ОКО-3-ППУ, получив сообщение от РТР или ПОО, формирует квитанцию, прекращающую процесс передачи со-

общения в радиосети. 

При передаче данных в пакете указывается адрес получателя и адрес отправителя. Адресом отправителя всегда 

является индивидуальный адрес абонента, сформировавшего данный пакет. Адресом получателя может быть либо ин-

дивидуальный адрес абонента, которому предназначен пакет, либо групповой адрес.  

Если будет задан групповой адрес, то пакет примут и начнут его обработку все абоненты, имеющие этот группо-

вой адрес. 

Одним из важных мероприятий при поддержании работоспособности системы является контроль надежной по-

стоянной связи между ППО и ретрансляторами. В этом случае загрузка эфира ретранслированными и повторно 

ретранслированными сообщениям будет минимальной, поскольку квитанции, отправляемые ППО, будут немедленно 

прекращать процесс дальнейшей ретрансляции. В идеальном случае, при отсутствии сильных помех в эфире и качест-

венной связи ППО с ретрансляторами, прямые сообщения от абонентов, полученные ППО,  не будет ретранслировать 

ни один ретранслятор. 

4.3.2. Повторы сообщений 

При передаче сообщений, как абонентами, так и ретрансляторами, заложены повторные передачи. Если устрой-

ство имеет приемный канал, то при получении квитанции на передаваемое сообщение повторы прекращаются. Для 

абонентов, у которых нет приемного канала, число повторов и пауза между повторами отправляемого сообщения оп-

ределяются внутренними настройками аппаратуры абонента. 

Повторная передача сообщений через некоторые интервалы времени (несколько секунд) увеличивает вероят-

ность получения сообщений ППО  в случае продолжительной помехи в эфире,  когда первые несколько передач заби-

ваются. 

Еще один положительный момент использования повторных передач с паузами между передачами наблюдается 

в случае большой загрузки эфира потоком сообщений. Ретранслятор ведет прием сообщений и складывает их в буфер. 

Пока в эфире не возникнет пауза, он не ретранслирует полученные сообщения. Когда эфир освобождается, ретрансля-

тор начинает передачу. Причем, передаваемые кадры с сообщениями идут непрерывным потоком, т.е. являются сцеп-

ленными кадрами. Между кадрами нет эфирных пауз для выхода в эфир другим устройствам (которые имеют канал 

приема и прослушивают эфир). Абоненты, не имеющие приемного канала, могут выйти в эфир в любой момент вре-

мени, который может совпасть с передачей сцепленных кадров (квитанции ППО тоже могут передаваться в виде сце-

пленных кадров). В результате одновременной работы в эфире двух устройств, могут исказиться несколько кадров со-

общения и, скорее всего, сообщение абонента будет  потеряно, т.к. он, как правило, имеет более слабый передатчик. 

Повторы сообщения, разнесенные по времени, позволяют уменьшить вероятность такой ситуации. 

4.3.3. Квитанции 

ППО передает квитанции на все сообщения без исключения, даже те, которые получены от абонентов с призна-

ком – «Квитанция не требуется». Это связано с тем, что любые сообщения слышат ретрансляторы и начинают 

ретранслировать их, если не получат квитанцию. 

Квитанции может по своей инициативе выдавать ретранслятор. При этом ретранслятор  может передавать кви-

танции на те сообщения, на которые он уже получил квитанцию от ППО (после получения квитанции сообщения еще 

некоторое время хранятся в буфере ретрансляции). Это обеспечивает прекращение ретрансляции сообщений теми 

ретрансляторами, которые по каким-то причинам не слышат квитанции ППО. Такой механизм способствует разгрузке 

эфира от ненужных повторов. 

4.3.4. Автоматический выбор альтернативных маршрутов и каналов передачи данных 

В рамках радиосети, если ПОО имеет связь с более чем 1-м ретранслятором РТР или ПОО с функцией ретранс-

ляции,  выбор оптимального маршрута доставки сообщения до ОКО-3-ППУ  осуществляется автоматически. 

Любые ПОО и РТР,  имеющие  дополнительные каналы связи с ПЦН, автоматически переходят на резервный ка-

нал связи при отказе основного. 

 

4.4. Алгоритмы обработки сообщений 

4.4.1. Первичная и вторичная ретрансляция. Уровень сигнала 

В радиосети «ОКО» различаются два вида ретрансляция: первичная и вторичная. 

Первичная ретрансляция осуществляется для сообщений, непосредственно полученных от абонента, иницииро-

вавшего сообщение. 
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Каждое первично ретранслированное сообщение сопровождается бальной оценкой уровня сигнала, с которым 

оно было принято от абонента.  

Оценка уровня полезного сигнала осуществляется по трехбалльной системе. 

- Уровень 1 – 0<N<5мкВ; 

- Уровень 2 – 5мкВ ≤N<10мкВ; 

- Уровень 3 – 10мкВ ≤N. 

При вторичной ретрансляции осуществляется ретрансляция первично ретранслированных сообщений. При 

ретрансляции в сообщение добавляется адрес первичного ретранслятора. Бальная оценка уровня сигнала при вторич-

ной ретрансляции не формируется (оценка включается только в первично ретранслированное сообщение). 

4.4.2. Контроль прохождения 

При получении ретранслятором специальных сообщений типа «Суточный», независимо от того получена или нет 

квитанция, сообщение обязательно ретранслируется хотя бы один раз. Это относится как к первичной ретрансляции, 

так и к вторичной. Целью данного алгоритма является определение «слышимости» абонента первичными ретрансля-

торами и маршрута прохождения сообщения через ретрансляторы до ППО для последующего анализа надежности 

связи с конкретным абонентом. 

4.4.3. Контроль уровня фона и уровня помех 

Все ретрансляторы производят непрерывную проверку уровня фона и помех в эфире.  

Под уровнем фона понимается средний уровень несущей, рассчитанный за 1 час. В текущей версии реализован 

следующий алгоритм расчета – проводится измерение уровня несущей с периодом 1 сек и вычисление среднего 

арифметического измеренных значений за час. При расчете фильтруются сигналы «своих» передатчиков. 

Данный параметр ориентирован на оценку уровня помех, источником которых являются некие природные или 

постоянно действующие техногенные факторы, которые плавно меняются во времени. 

Информация об уровне фона передается коммуникатором на ПЦН 1 раз в час в сообщении «Уровень фона 

К1=…, К2…» (К1…К4 – номера радиоканалов ретранслятора). 

Под уровнем помех понимается уровень несущей, рассчитанный за 1 минуту. При расчете фильтруются сигналы 

«своих» передатчиков. Полученное значение анализируется с учетом таких критериев как последнее значение уровня 

фона, непрерывная длительность помехи, величина превышение допустимого порога.   

 Данный параметр ориентирован на оперативное обнаружение помех криминального происхождения. 

 Информация об уровне помехи передается коммуникатором на ПЦН немедленно после обнаружения в сообще-

нии «Уровень помех К1=…, К2…». 

 



 

 

 вер. 7 ред. 2 от 15 февраля 2016 г 

 

– 15 – 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЦН СИСТЕМЫ 
«ОКО» 

5.1. Варианты построения ПЦН 

Программно-аппаратный комплекс СПИР «ОКО-3» позволяет создавать различные конфигурации оборудования 

ПЦН в зависимости от: 

- количества ПОО и перспектив их увеличения; 

- количества ПЦН в системе; 

- количества и типа каналов связи, используемых в системе; 

- степени автоматизации работы служб, обслуживающих работу системы; 

- состава дополнительного сервиса для клиентов системы; 

- финансовых возможностей. 

5.2. ПЦН в расширенном варианте 

Структурная схема построения ПЦН системы  ОКО в расширенном сетевом варианте на базе персональных ЭВМ 

под ОС Windows показана на рисунке 5.1.   

 

 
Данная конфигурация  обеспечивает функционирование многоканальной системы, обслуживающей несколько 

тысяч абонентов.  

 Программно-аппаратный комплекс данного ПЦН  обеспечивает автоматизацию всех технологических процес-

сов, функционирующих в системе, а именно:  

-    мониторинг, сервисное обслуживание объектов; 

-    учет платежей; 

-    контроль работоспособности оборудования; 

-    дополнительный абонентский сервис.  

 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʦ - ʘʧʧʘʨʘʪʥʳʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩ  çʆʂʆ-3-ʇʎʅ-02è 

ʇʫʣʴʪʦʚʦʝ ʦʢʦʥʝʯʥʦʝ ʫʩʪ-
ʨʦʡʩʪʚʦ ʆʂʆ-3-ʇʇʋ 

(ʂʈ-100GSM) 

ʇʫʣʴʪ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  
ʩ ɾʂ ʤʦʥʠʪʦʨʦʤ 
ʆʂʆ-3-ʎ 

ʇʋ-100-1  

RS232  
COM2  

 
 

ʇʠʪʘʥʠʝ ɺʋ 

12ɺ 
 

Ethernet, ʀʥʪʝʨʥʝʪ 
ʠʣʠ 

COM-ʧʦʨʪ 

ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʀʉ ʆʂʆ 

ɸʥʪʝʥʥʘ 
GSM 

    

ɸʥʪʝʥʥʦ-
ʬʠʜʝʨʥʦʝ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

ʈʠʩ. 5.1. ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʇʎʅ ʩʠʩʪʝʤʳ ʆʂʆ ʚ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʤ ʚʘʨʠʘʥʪʝ 

WEB-ʉʝʨʚʝʨ 
ʆʂʆ 

ʉʝʪʴ ʇʂ ʩ ɸʈʄ-ʅʘʯʘʣʴʥʠʢ ʩʤʝʥʳ, 
ɸʈʄ-ʆʧʝʨʘʪʦʨ, ɸʈʄ-ʀʥʞʝʥʝʨ, 

ɸʈʄ-ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʦʨ 
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Сервер ОКО (база сообщений и база клиентов) размещается на компьютере в локальной сети или в «облаке». К 

Серверу ПЦН  подключается каналообразующая аппаратура: пульта приемного оконечного (ППО) ОКО-3-ППУ со 

встроенными каналами связи. Количество  ОКО-3-ППУ не ограничено. 

Радиомодем ОКО-3-ППУ всю поступающую информацию транслирует одновременно на пульт ОКО-3-Ц и на 

Сервер ОКО. 

 

К Серверу ОКО по сетям Ethernet (Интернет) подключаются персональные АРМы разных типов (АРМ Операто-

ра, АРМ Дежурного смены, АРМ-Инженер, АРМ-Администратор) 

Сервер ПЦН осуществляет прием извещений ОПС и всей технологической информации, транслируемой от ра-

диомодемов ОКО-3-ППУ.  

Сервер ПЦН является хранителем базы сообщений. Все операции по работе с базой сообщений осуществляются 

только на Сервере ПЦН. На Сервере ПЦН хранится также и  база объектов.  

 

К серверу ПЦН подключаются АРМы операторов ПЦН и АРМы сервисной службы. 

АРМы Оператора ПЦН и АРМы Сервис должны быть подключены к базе данных Сервера ПЦН. 

 

ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ: 

- ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʠ ʚʝʜʝʥʠʝ ʙʘʟʳ ʜʘʥʥʳʭ ʦʭʨʘʥʷʝʤʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ; 

- ʧʨʠʝʤ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʫ  ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ʆʇʉ ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʘʙʦʥʝʥʪʦʚ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦ ʣʶʙʳʤ ʢʘʥʘʣʘʤ ʩʚʷ-

ʟʠ;  

- ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʧʦ ʢʘʥʘʣʘʤ  online ʩʚʷʟʠ (IP-GPRS, IP- Ethernet) ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʜʦʩʪʘʚʢʠ ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ð 1-5 ʩʝʢʫʥʜ, ʠʥ-

ʪʝʨʚʘʣ ʚʨʝʤʝʥʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ  ʢʘʥʘʣʘ ʩʚʷʟʠ ʩ ʦʙʲʝʢʪʦʤ ð ʦʪ 1-ʡ ʤʠʥʫʪ rʚʥʝ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʤʘʩʰʪʘʙʘ ʩʠʩʪʝ-

ʤʳ; 

- ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʧʦ ʨʘʜʠʦʢʘʥʘʣʫ  ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʜʦʩʪʘʚʢʠ ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ð  ʥʝ ʙʦʣʝʝ 20 ʩʝʢʫʥʜ, ʠʥʪʝʨʚʘʣ ʚʨʝʤʝʥʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ 

ʢʘʥʘʣʘ ʩʚʷʟʠ ʩ ʦʙʲʝʢʪʦʤ ð ʦʪ 10 ʤʠʥʫʪ; 

- ʭʨʘʥʝʥʠʝ  ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ʆʇʉ ʟʘ ʚʩʝ ʚʨʝʤʷ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʇʎʅ; 

- ʨʘʙʦʪʫ ʥʝʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʧʝʨʘʪʦʨʦʚ ʇʎʅ ʚ ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ ʧʦ ʧʨʠʝʤʫ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʝ  ʠʟʚʝʱʝ-

ʥʠʡ ʆʇʉ; 

-  ʨʘʙʦʪʫ ʥʝʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʩʝʨʚʠʩʥʳʭ ʠʥʞʝʥʝʨʦʚ ʚ ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ ʧʦ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʠʶ 
ʦʙʲʝʢʪʦʚʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʆʇʉ; 

- ʧʨʠʝʤ ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ʆʇʉ, ʪʨʘʥʩʣʠʨʫʝʤʳʭ ʦʪ ʣʶʙʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʜʨʫʛʠʭ ʇʎʅ ʧʦ ʨʘʜʠʦʢʘʥʘʣʫ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʥʘʣʫ, 

ʢʘʥʘʣʫ GSM;  

- ʪʨʘʥʩʣʷʮʠʶ  ʠʟʚʝʱʝʥʠʡ ʆʇʉ ʥʘ ʣʶʙʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʜʨʫʛʠʭ ʇʎʅ ʧʦ ʨʘʜʠʦʢʘʥʘʣʫ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʥʘʣʫ, ʢʘʥʘʣʫ 

GSM;  

- ʚʳʩʦʢʦʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʠ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʱʝʛʦ ʧʝʨʩʦ-

ʥʘʣʘ.  

 

5.3. ПЦН в минимальном варианте 

Пульт ПЦН системы ОКО может быть реализован и без программного комплекса ИС «ОКО». 

Структурная схема построения  ПЦН системы  ОКО в минимальном варианте показана на рисунке  5.2 техниче-

ского описания. 

Структурная схема построения ПЦН системы  ОКО в минимальном варианте показана на рисунке.  

Пульт этого типа обеспечивает обслуживание не менее 500 объектов. 

Вся информация отображается  на символьно-цифровом ЖКИ дисплее с размером 8 строк по 20 символов. 

Управление режимами работы осуществляется  с помощью 20-ти клавишной клавиатуры. 

В качестве ППО могут использоваться  радиомодемы модели КР-100 (GSM). 

Радиомодем КР-100 может поддерживать до 3-х  радиоканалов и канал GSM/SMS. 

Радиомодем подключается к пультовому устройству ОКО-3-Ц по интерфейсу RS232. 
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ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ: 

- ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʩʚʷʟʠ ʩ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤʠʨʫʝʤʳʤ ʠʥʪʝʨʚʘʣʦʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ ʜʠʘʧʘ-

ʟʦʥʝ ʦʪ 10 ʜʦ 1440 ʤʠʥʫʪ; 

- ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʠ ʩʦʙʳʪʠʡ ʚ ʵʥʝʨʛʦʥʝʟʘʚʠʩʠʤʦʤ ʘʨʭʠʚʝ ʨʘʟʤʝʨʦʤ 9999 ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ; 

- ʟʘʧʠʩʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʚ ʙʫʬʝʨ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʘʟʤʝʨʦʤ 20 ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʜʣʷ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ; 

- ʬʠʣʴʪʨʘʮʠʶ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʧʨʠ ʧʨʠʝʤʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʨʝʭʩʪʫʧʝʥʯʘʪʦʛʦ ʬʠʣʴʪʨʘ, ʩʦʩʪʦʷʱʝʛʦ ʠʟ çɺʭʦʜʥʦʛʦ ʬʠʣʴʪ-

ʨʘè, çɸʨʭʠʚʥʦʛʦ ʬʠʣʴʪʨʘè, çʌʠʣʴʪʨʘ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘè; 

- ʜʚʘ ʨʝʞʠʤʘ ʧʨʦʩʤʦʪʨʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ï çɸʨʭʠʚè ʠ çʄʦʥʠʪʦʨè; 

- ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʝ ʢʘʞʜʦʤʫ ʧʦʣʫʯʝʥʥʦʤʫ ʩʦʦʙʱʝʥʠʶ ʤʝʪʢʠ ʚʨʝʤʝʥʠ; 

- ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʥʘ 4 ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʧʦ ʩʪʝʧʝʥʠ ʩʝʨʴʝʟʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʦʩʪʠ; 

- ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ ʟʚʫʢʦʚʳʤʠ ʩʠʛʥʘʣʘʤʠ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʭ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʦʩʪʦʷʥʠʡ ʧʫʣʴʪʘ. 

- ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʢʘʥʘʣʘ ʧʨʠʝʤʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ (ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʂʈ-100) ʚ ʪ.ʯ. SMS (ʝʩʣʠ ʂʈ-100 ʫʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥ GSM-

ʤʦʜʝʤʦʤ). 

- ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʥʝ ʤʝʥʝʝ ï  500. 

- ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʧʫʣʴʪʦʚʦʛʦ ʨʘʜʠʦʤʦʜʝʤʘ ʆʂʆ-3-ʇʇʋ. 

ʇʫʣʴʪʦʚʦʝ ʦʢʦʥʝʯʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪ-
ʚʦ ʆʂʆ-3-ʇʇʋ 

(ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʂʈ-100GSM) 

 

ʇʫʣʴʪ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  
ʩ ɾʂ ʤʦʥʠʪʦʨʦʤ 
ʆʂʆ-3-ʎ 

ʇʋ-100-1  

RS232  
COM2  

 
 

ʇʠʪʘʥʠʝ ɺʋ 
12ɺ 

 

ɸʥʪʝʥʥʘ 
GSM 

    

ɸʥʪʝʥʥʦ-
ʬʠʜʝʨʥʦʝ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

 

ʈʠʩ. 5.2. ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʇʎʅ ʩʠʩʪʝʤʳ ʆʂʆ ʚ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʤ ʚʘʨʠʘʥʪʝ 
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6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СПИР «ОКО» 

6.1. Состав ПО ОКО. 

 Подробное описание состава и работы ИС ОКО содержится в руководстве «Программное обеспечение системы 

передачи извещений «ОКО»». 

В состав ПО ОКО входят: 

- Сервер ПЦН; 

- Автоматизированное рабочее место оператора пульта центрального наблюдения - АРМ-Оператор. 

- Автоматизированное рабочее место - АРМ-Сервис/Начальник смены; 

- Автоматизированное рабочее место - АРМ-Сервис/Инженер; 

- Автоматизированное рабочее место - АРМ-Сервис/Администратор; 

- Автоматизированное рабочее место менеджера клиентов и учета платежей - АРМ-Биллинг.   

6.2. Назначение и область применения АРМов. 

6.2.1. Функции ПО Сервер ПЦН. 

Сервер ПЦН обеспечивает: 

- Прием и обработку всех сообщений по всем каналам передачи данных; 

- Автоматический контроль связи с объектовыми оконечными устройствами; 

- Ретрансляцию сообщений на другие пульты ПЦН по заданным каналам передачи данных; 

- Передачу SMS-сообщений на пейджеры и сотовые телефоны в автоматическом режиме; 

- Хранение базы сообщений, объектов, планов объектов. 

6.2.2. Функции АРМ оператора. 

АРМ оператора обеспечивает: 

- Прием и обработку тревожных сообщений  (тревога, авария, пожар и т.д.); 

- Прием и обработку предупредительных  сообщений (вкл/откл сети 220, питания, разрядка аккумулятора и т.д.); 

- Контроль связи с объектовым оконечным устройством с регулируемым интервалом времени (от 1 минуты и бо-

лее); 

- Обработку информации по вызовам групп быстрого реагирования; 

- Передачу SMS-сообщений на пейджеры и сотовые телефоны в автоматическом и ручном режимах; 

- Показ на экране плана объекта (возможность создания и редактирования), сработавших шлейфов; 

- Выдачу справочной информации по объекту по запросу оператора; 

- Выдачу справочной информации по сигналам по запросу оператора; 

- Сортировку сигналов по разным критериям; 

- Контроль загрузки радиоэфира; 

- Отчет о работе ПЦН за любой период; 

- Работу с базой сигналов и оборудования в режиме поиска и сортировки данных по заданным критериям; 

6.2.3. Функции АРМ Сервис/Начальник смены. 

АРМ  обеспечивает: 

- Обработку информации по вызовам групп быстрого реагирования; 

- Показ на экране плана объекта; 

- Выдачу справочной информации по объекту по запросу оператора; 

- Выдачу справочной информации по сигналам по запросу оператора; 

- Сортировку сигналов по разным критериям; 

- Контроль связи с объектовым оконечным устройством; 

- Контроль работоспособности оборудования системы; 

- Контроль загрузки радиоэфира; 

- Отчет о работе ПЦН за любой период; 

- Ввод данных в базу охраняемых объектов данных ГБР. 

6.2.4. Функции АРМ Сервис/Инженер. 

АРМ обеспечивает: 
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- Контроль связи с объектовым оконечным устройством с регулируемым интервалом времени (от 1 минуты и бо-

лее); 

- Обработку информации по вызовам групп быстрого реагирования; 

- Показ на экране плана объекта (возможность создания и редактирования), сработавших шлейфов; 

- Выдачу справочной информации по объекту по запросу оператора; 

- Выдачу справочной информации по сигналам по запросу оператора; 

- Сортировку сигналов по разным критериям; 

- Контроль загрузки радиоэфира; 

- Отчет о работе ПЦН за любой период; 

- Ввод данных в базу охраняемых объектов и оборудования  (возможность создания и редактирования); 

- Работу с базой сигналов и оборудования в режиме поиска и сортировки данных по заданным критериям; 

- Формирование перечня проблемных объектов; 

- Учет  причин ложных тревог по каждому объекту, сервисному участку; 

- Учет трудоемкости обслуживания объектов; 

- Статистическую обработку результатов работы сервиса в целом и индивидуально по каждому сервисному уча-

стку. 

6.2.5. Функции АРМ Сервис/Администратор. 

АРМ обеспечивает: 

- Обеспечение разграничения доступа к базе данных разных категорий пользователей; 

- Конфигурация системы; 

- Обслуживание и контроль работоспособности программно-аппаратнго комплекса ПЦН; 

- Редактирование справочников; 

- Статистическую обработку результатов работы сервиса в целом и индивидуально по каждому сервисному уча-

стку. 

6.2.6. АРМ-Биллинг в режиме Касса и Сервер. 

6.2.6.1. АРМ-Биллинг в режиме Сервер обеспечивает: 

- Создание и учет базы клиентов и охраняемых объектов; 

- Расчет платежей с учетом отключений, авансовых оплат, пени и скидок; 

- Автоматическое выявление и формирование списка должников; 

- Автоматическое формирование счетов-фактур, приходников и других бухгалтерских документов; 

- Учет безналичных и наличных оплат с автоматическим расчетом срока очередного платежа; 

- Передачу SMS-сообщений на сотовые телефоны в ручном режиме; 

- Автоматическую рассылку счетов.  

6.2.6.2. АРМ-Биллинг в режиме Касса работает с базой данных сервера Биллинг и обеспечивает 

реализацию всех, перечисленных выше функций. 

6.3. Требования к компьютерам и операционной системе. 

Для работы АРМов системы требуется IBM-совместимый компьютер.  

Все АРМы работают в операционной системе ОС Windows XP/7/8 .  

Мощность компьютера должна соответствовать выбранному варианту ОС Windows. 

Оперативная память –  не менее 64 Mb. 

Свободное место на жестком диске – не менее 500 Mb. 

Для АРМ ПЦН необходима  звуковая карта. 
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7. ОБЪЕКТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ОКО» 

Объединение ОКО выпускает широкую номенклатуру объектового оборудования для построения систем ОПС 

различного уровня сложности. 

Краткое описание возможностей основных комплектов объектового оборудования, используемых в системе 

«ОКО» приводятся ниже. 

Объединение ОКО постоянно совершенствует и расширяет номенклатуру объектового оборудования совмести-

мого с системой «ОКО». 

7.1. Объектовая станция–ретранслятор  ОКО-3-А-ОС  

7.1.1. Общие сведения 

 

ОС работает в составе системы передачи извещений ОКО, обеспечивая многоканальную двустороннюю связь с 

пультом централизованного наблюдения «ОКО». 

 

ОС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 предназначена для выполнения следующих функций: 

-  прибора объектового оконечного (режим ПОО); 

-  ретранслятора радиоканала (режим РТР); 

-  приемно-контрольной панели охранно-пожарной сигнализации (режим ППК). 

 

ОС в режиме ПОО обеспечивает удаленное подключение к ПЦН системы «ОКО» объектовых систем охранной, 

пожарной или охранно-пожарной сигнализации. При этом подключение объектовой системы осуществляется сле-

дующими способами: 

-  подключение по интерфейсу RS232 внешних объектовых систем охранной, пожарной или охранно-

пожарной сигнализации типа  ВОРС «Стрелец», ИС «Орион», АС «Юнитроник» или АС «Рубеж-2А»; 

-  подключение выходов ПЦН приемно-контрольной панели через шлейфы сигнализации. 

 

ОС в режиме РТР обеспечивает: 

- прием извещений  от объектовых оконечных приборов (ПОО)  с  их последующей передачей на ПЦН, обес-

печивая при этом преимущественную передачу тревожных сигналов («Пожар» и т.п.); 

- трансляцию извещений на ПЦН по двустороннему радиоканалу радиосети ОКО; 

- автоматическим выбор оптимального маршрута ретрансляции. 

 

ОС в режиме ППК обеспечивает:  

- прием сигналов от охранных и от автоматических и ручных пожарных извещателей;  

- прием сигналов от активных пожарных извещателей с совмещенными сигнальными и питающими цепями, и 

электрического питания активных пожарных извещателей;  

- выдачу сигналов и команд на оповещатели, пульты централизованного наблюдения (ПЦН) и различные уст-

ройства пожарной автоматики (УПА). 

 

ОС предназначена  для  создания объектовых систем охранно-пожарной сигнализаций любого уровня сложности,  

работающих автономно или в составе  централизованных систем охранно-пожарного и техногенного мониторинга. 

 

ОС работает в составе системы передачи извещений ОКО, обеспечивая многоканальную двустороннюю связь с 

пультом централизованного наблюдения «ОКО». 

Для обмена данными между составными частями системы  (ОКО-3-ПЦН,   ОКО-3-Р  и  ОС) может  использовать-

ся радиоканал, сети GSM, Ethernet, телефонная сеть. 

Основным каналом обмена данными между составными частями системы является двусторонний радиоканал.  

При работе по радиоканалу используются частотные диапазоны: 

-  33 – 48 МГц, 146 - 174 МГц  или 440 - 470 МГц; 

-  радиоканал  на одной из рабочих частот 26,945 МГц  или 26,960 МГц. 

 

ОС комплектуется различными каналообразующими модулями под заказ: 

- приемо-передатчик ОКО-3-А-РППУ; 

- модем GSM; 

- модуль Ethernet. 
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7.1.2. Состав 

Объектовая станция включает в себя управляющий контроллер, встроенный источник бесперебойного питания, 

набор модулей каналов связи, аккумулятор. 

В числе каналообразующих модулей могут быть: 

- приемо-передатчик ОКО-3-А-РППУ; 

- передатчик ОКО-3-А-РПУ; 

- модем GSM; 

- модуль Ethernet. 

 

Структурная схема взаимодействия ОС с внешним оборудованием в режимах ПОО и ППК показана на рис. 7.1.  

 

 

К  ОС по интерфейсу RS-232 могут подключаться внешние системы ОПС типа: 

- ВОРС «Стрелец»; 

- ИС «Орион»; 

- АС «Юнитроник»; 

- «Рубеж-2А». 

К  ОС дополнительно могут подключаться блоки расширения: 

- блоки клавиатуры Texecom RKP-16 и RKP-16 Plus (в дальнейшем – БК); 

- расширители шлейфов Texecom Premier 8x и Premier 8xР (в дальнейшем – РШ). 

 

В комплект поставки ОС может входить различное дополнительное оборудование и программное обеспечение 

для компьютера, поставляемые под заказ. 

 

Перечень совместимого с ОС оборудования и комплектующих приводится в таблице 7.1. 

Таблица7.1   

Наименование Исполнение, тип Кол-во Примечание 

Объектовая станция ОКО-3-А-ОС ОС 1 Исполнение уточняется при заказе (число блоков кла-

виатур, расширителей шлейфов, наличие радиопере-

датчика, модема GSM) 

Клавиатура Texecom RKP16  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе  

Клавиатура Texecom RKP16 Plus  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 

Расширитель шлейфов Premeir 8x  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 

Расширитель шлейфов Premeir 8xP  1-4 Под заказ, количество уточняется при заказе 

Блок индикации БИ-170 БИ-170 1-8 Под заказ, количество уточняется при заказе 

Антенна для GSM модема  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Антенна для радиопередатчика  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Комплект ключей ТМ  1 Запрограммирован как мастер-ключ. 

Количество может быть увеличено при заказе. 

Контактор для ключей ТМ  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Кабель USB для конфигурирования прибо-
ра.  

 1 Под заказ 

Кабельный СОМ для прошивки микрокон-

троллера и конфигурирования прибора. 

 1 Под заказ 

Аккумулятор  ТР 12В, 7 Ah 1 Под заказ 
Допустимы другие типы, аналогичные по характери-

стикам. 

Программа для компьютера 
«Конфигуратор АК-CFG-ОКО» 

 1 Под заказ 

Паспорт  1   

Руководство по эксплуатации  1   

Инструкция пользователя  1  
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7.1.3. Функции ретранслятора (РТР) системы передачи извещений «ОКО» 

Изделие обеспечивает: 

- прием извещений  от объектовых оконечных приборов (ПОО)  с  их последующей передачей на ПЦН, обеспе-

чивая при этом преимущественную передачу тревожных сигналов («Пожар» и т.п.); 

- трансляцию извещений на ПЦН по двустороннему радиоканалу радиосети ОКО; 

- трансляцию извещений на ПЦН по дублирующим  каналам Ethernet, GSM, телефонный модем (при наличии та-

ковых); 

- автоматическим выбор оптимального маршрута ретрансляции; 

- прием команд   от  ПЦН  с  их последующей передачей на ПОО. 

7.1.4. Функции ПОО системы передачи извещений «ОКО» 

Изделие обеспечивает: 

- прием извещений  от внешних приемно-контрольных приборов (ППКП) и  передачу полученной информации 

по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН; 

- прием извещений  от внешних приемно-контрольных приборов (ППКП) с использованием их выходов ПЦН и  

передачу полученной информации по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН; 

- прием извещений  от внешних систем ОПС (ИС «Орион», «Стрелец», «Юнитроник») по интерфейсу RS-232 

(для прибора с исполнением интерфейса RS-232) и  передачу полученной информации по каналу связи на ретрансля-

тор или напрямую на ПЦН; 

- автоматический контроль исправности линий связи  с  РТР или ПЦН  и отображение информации о нарушении 

связи  посредством световой и звуковой сигнализации за время не превышающее 1800 сек (интервал контроля регули-

руется от 1 минуты до 24 часов) . 

- автоматический контроль исправности линий связи с ППКП или иными техническими средствами, подключен-

ными к нему, передачу информации о неисправности на ПЦН; 

- преимущественную передачу тревожных сигналов («Пожар» и т.п.); 

- прием команд от ПЦН по радиоканалу, GSM-каналу (SMS/GPRS) и каналу Ethernet в протоколе ОКО2. 

- управление программируемыми релейными выходами посредством SMS с телефонов пользователей; 

- контроль исправности внешних цепей 3-х релейных выходов. 

7.1.5. Функции прибора приемно-контрольного (ПКП) 

Изделие обеспечивает: 

- организацию до 16-ти независимых или зависимых разделов; 

ʈʠʩ. 7.1. ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʆʇʉ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʧʨʠʙʦʨʘ ʂʈ-170 
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- организацию до 50-ти зон в одном или нескольких разделах; 

- формирование более 75-ми типов извещений; 

- подключение до 8-ми  блоков индикации БИ-170 по шине CAN (для прибора с исполнением интерфейса CAN); 

- подключение до 4-х клавиатур TEXECOM Priemier RKP и RKP plus; 

- подключение до 4-х расширителей шлейфов TEXECOM 8x и TEXECOM 8xР;  

- 8 универсальных  конфигурируемых шлейфов на базовом блоке (ББ) для подключения охранных и пожарных 

извещателей; 

- контроль неисправности всех ШС; 

- работу пожарных ШС по алгоритму двойная сработка; 

- контроль изменения технологических параметров (температур, уровней жидкости, протечек и др. параметров) 

посредством контактных датчиков и реле подключенных к ШС; 

- возможность раздельного автоматического и/или ручного сброса питания активных извещателей универсаль-

ных ШС; 

- управление режимами охраны с помощью ключей ТМ, клавиатур TEXECOM Priemier RKP и RKP plus, ПО 

СПИР «ОКО»; 

- управление несколькими разделами одним ключом ТМ или одним кодом доступа; 

- управление универсальными программируемые релейными выходами для подключения индикаторов, сирен, 

исполнительных механизмов; 

- управление программируемыми релейными выходами посредством SMS с телефонов пользователей; 

- контроль исправности внешних цепей 3-х релейных выходов на ББ; 

- программирование пользовательских ключей ТМ с помощью компьютера или Мастер-ключей; 

- поддержку 40 ключей пользователей, 8-ми Мастер-ключей и 2-х ключей ГБР; 

- поддержку до 60 кодов пользователей; 

- поддержку до 8 телефонных номеров пользователей; 

- контроль питания сети, аккумулятора, питания шлейфов и внешних устройств; 

- контроль тампера самоохраны  ББ и всех блоков расширения; 

- поддержку 1-го кода установщика и 1-го кода администратора при конфигурирования системы с помощью пер-

сонального компьютера; 

- управление 2-я специальными релейными выходами, к которым подключаются индикатор контактора ТМ и 

звуковой излучатель, обеспечивающие индикацию режимов управления; 

- защиту линии связи ТМ от кратковременных воздействий разрядов высокого напряжения (70...90 кВ), генери-

руемых автономными искровыми разрядниками (электрошокерами); 

- индикацию состояния и режимов с помощью индикаторов на передней панели прибора: «Питание», «Пожар», 

«Тревога», «Авария», «Канал», «Шлейф 1..8»; 

- управление режимом тестирования радио- и GSM-канала кнопкой «Тест» на передней панели прибора; 

- питание от встроенного источника бесперебойного питания от сети переменного тока 220В и внутренней акку-

муляторной батареи напряжением 12В, емкостью 12 А*ч; 

- конфигурирование ПОО с компьютера через USB порт или СОМ-порт с помощью  программы «Конфигуратор 

АК-CFG-OKO»; 

- обновление программного обеспечения прибора через СОМ-порт; 

 

7.1.6. Основные характеристики системы ОПС (режим ПКП) 

Информационная емкость (количество контролируемых ШС)  - до 48. 

Информативность (количество типов извещений) – более 80. 

Число разделов ОПС - до 16. 

Число зон в одном разделе, не более - 48. 

Число подключаемых расширителей шлейфов Texecom 8x или Texecom 8xР - до 4. 

Число подключаемых блоков клавиатур Texecom RKP или RKP plus - до 4. 

Число подключаемых блоков индикации БИ-170 - до 8. 

Размер буфера передачи извещений- 32. 

Число телефонных номеров ПЦН - 3. 

Число телефонных номеров пользователей - 8. 
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7.2. Прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-01-П 

7.2.1. Общие сведения 

Прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-01-П (далее ʇʆʆ) предназначен для приема сообщений от внешних 

систем, преобразование их в формат «ОКО» и передачу на пульты централизованного наблюдения (далее ʇʎʅ), по 

одному или двум каналам (в зависимости от компоновки устройства и типа сообщения). 

ПОО работает в составе системы передачи извещений «ОКО» и применяется ʜʣʷ организации централизованной 

охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации на базе внешних систем: ВОРС «Стрелец», ИС «Орион», 

АС «Рубеж-2А», а также систем, использующих для передачи извещений протокол «LONTA 202» («Альтоника Риф 

Стринг RS202TD»), например «Минитроник А32» и «Рубеж-2ОП» (ч/з модуль МС-3). 

Подключение ПОО к ПЦН может осуществляться одновременно по 3-м каналам связи: радиоканалу, каналам 

GSM/GPRS и Ethernet. 

Для подключения внешних систем  ПОО имеет RS-232 интерфейс. 

ПОО может быть подключен к: 

- координатору внутриобъектовой радиосистемы «Стрелец» (далее ВОРС «Стрелец»); 

- пульту контроля и управления «С2000» версий 1.20-1.24 и «С2000-М» интегрированной системы охраны «Ори-

он» НВП «Болид» (далее ʀʉ çʆʨʠʦʥè) или ПК с установленным программным обеспечением АРМ «Орион» (работа 

в данном режим возможна только с предустановленным ПО «Orion Connector» v.1.0.0); 

- пульту ППКОП адресной системы «Рубеж-2А» (далее АС «Рубеж-2А»).  (Через конвертер интерфейсов 

KRS232-RS 422/485), 

- контроллеру АПКП «Минитроник А32М». (Через конвертер интерфейсов KRS232-RS 422/485) 

- модулю сопряжения «МС-3» системы «Рубеж-2ОП». (Через конвертер интерфейсов KRS232-RS 422/485) 

Комплект оборудования является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживае-

мым, многофункциональным. 

7.2.2. Состав 

В состав ПОО входит непосредственно само устройство и вспомогательное оборудование, зависящее от испол-

нения изделия). 

 

 

Рисунок 7.2 – Структура абонентского комплекта  «ОКО-Premier».  

В комплект поставки изделия кроме основного оборудования входит дополнительное оборудование и программ-

ное обеспечение для компьютера, поставляемые под заказ. 

 

 

Перечень совместимого с ППК-170 оборудования и комплектующих приводится в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Перечень совместимого оборудования  

Наименование Исполнение, 
тип 

Кол-
во 

Примечание 

Объектовое оконечное устройство ОКО-3-А-
ООУ  

ППК-170 
 

1 Исполнение уточняется при заказе (наличие радиопередатчика, 
модема GSM) 

Антенна для радиопередатчика  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Антенна для модема GSM ADA-0062 (SMA) 1 Для исполнений с модемом GSM 

Кабель для подключения к оборудованию ВОРС 

«Стрелец» 

 1 Под заказ 

Кабель для подключения к оборудованию ИС 
«Орион» 

 1 Под заказ 

Кабель для подключения к компьютеру  1 Под заказ 

Программа для компьютера 
«Конфигуратор АК-CFG-ОКО» 

 1 Под заказ 

Паспорт  1   

Руководство по эксплуатации  1   

  

ПОО может иметь несколько исполнений, которые отличаются комплектацией  каналов связи с ПЦН. 

Варианты применения ПОО приводятся в разделе 7.4.4. 

 

7.2.3. Основные показатели назначения 

ПОО обеспечивается: 

- прием извещений от внешних объектовых систем ОПС типа  ИС «Орион», «Стрелец», «Минитроник А32», 

«Рубеж» и «ППК-200» по интерфейсу RS-232 (в том числе через конвертор RS485) и  передачу полученной информа-

ции по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 

- автоматический контроль исправности линий связи с внешней объектовой системой ОПС и передачу информа-

ции о неисправности на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 

- автоматический контроль исправности линии связи между ПОО и ПЦН и отображение информации о наруше-

нии связи на ПОО посредством световой и звуковой сигнализации за время не превышающее 1800 сек.; 

- многоканальную связь с ПЦН (одновременно до 3-х каналов связи)  в том числе: GSM-канал (SMS/GPRS), IP-

Ethernet (Интернет), односторонний радиоканал (одностороння связь с ПЦН по радиоканалу на одной из рабочих час-

тот в  полосе частот 33-48 МГц, 146-174 МГц  или 440-470 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц 

или на рабочей частоте диапазона СВ 26,960 МГц); 

- автоматическое дублирование каналов связи с ПЦН; 

- поддержку одновременно двух сетей GSM 900/1800, 2 sim-карты; 

- передача извещений на ПЦН по радиоканалу (для исполнения с радиопередатчиком); 

- передача извещений на ПЦН через SMS/GPRS (для исполнения с модемом GSM) на три сотовых номера ПЦН и 

два IP-адреса ПЦН; 

- голосовой дозвон по каналу GSM на 2 пожарных и 2 тревожных номера ПЦН при возникновении тревожных 

или пожарных сработок; 

- передача извещений на сотовые телефоны пользователей (для исполнения с модемом GSM); 

- поддержка опроса состояния объекта и запрос баланса с ПЦН (для исполнения с модемом GSM);  

- поддержка опроса состояния объекта и запрос баланса с телефонов пользователей (для исполнения с модемом 

GSM);  

- поддержка 2-х канального режима работы для связи с удаленным ПЦН; 

- поддержка 1-го кода установщика для инженерного конфигурирования; 

- 10 конфигурируемых шлейфов для подключения выходов ПЦН внешних систем; 

- контроль неисправности всех ШС; 

- управление универсальными программируемые релейными выходами для подключения индикаторов, сирен, 

исполнительных механизмов; 

- управление программируемыми релейными выходами посредством SMS с телефонов пользователей; 

- контроль исправности внешних цепей 3-х релейных выходов; 

- поддержку до 8 телефонных номеров пользователей; 

- контроль питания сети, аккумулятора, питания шлейфов и внешних устройств; 

- контроль тампера самоохраны; 

- поддержку 1-го кода установщика и 1-го кода администратора при конфигурирования системы с помощью пер-

сонального компьютера; 

- управление 2-я специальными релейными выходами, к которым подключаются индикатор состояния и звуко-

вой излучатель, обеспечивающие индикацию режимов управления; 

- индикация состояния и режимов с помощью индикаторов на передней панели; 
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- управление режимами работы с помощью кнопки «Тест» на задней панели; 

- питание от встроенного источника бесперебойного питания от сети переменного тока 220В и внутренней акку-

муляторной батареи напряжением 12В, емкостью 7 А*ч; 

- активизация релейного выхода «Авария линии связи» и звуковой сигнализации при нарушении связи с ПЦН 

или ретранслятором.  

- конфигурирование АК с компьютера через USB порт, СОМ-порт  или удаленно через Интернет (GPRS, 

Ethernet) с помощью  программы «Конфигуратор АК-CFG-OKO»; 

- обновление программного обеспечения прибора дистанционно через Интернет (GPRS, Ethernet). 

7.3. Основные характеристики 

Тип интерфейса для подключения внешних объектовых систем ОПС………………………RS-232 

Число интерфейсов для подключения внешних объектовых систем ОПС………………………….1 

Максимальное число внешних объектовых систем ОПС…………………………………………….1 

Напряжение питания основного источника питания, В…………………………………………...220 

Напряжение питания резервного источника питания (аккумулятор), В…………………………...13 

Ток потребления от сети в дежурном режиме, не более, А…….…………………………………0,05 

Ток потребления, не более, А…………………………………………………………………………0,2 

Время технической готовности к работе, не более, с………………………………………………..60 

Время наработки на отказ, ч…………………………………………………………………….…1000 

Вероятность безотказной работы за 1000ч………………………………………………………...0,95 

Размер буфера передачи извещений…………………………………………………………..……...32 

Время задержки первой передачи извещения в радиоканал, с, не более………………………….. 1 

Число передач извещения в радиоканал (с повторами)…………………………………….. …..1 – 6 

Период между повторными передачами извещения в радиоканал, с……………………………… 8 

7.4. Прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-ООУ 

7.4.1. Общие сведения 

Прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-ООУ (далее ʇʆʆ) предназначен для приема сообщений от внешних 

систем, преобразование их в формат «ОКО» и передачу на пульты централизованного наблюдения (далее ʇʎʅ), по 

одному или двум каналам (в зависимости от компоновки устройства и типа сообщения). 

ПОО работает в составе системы передачи извещений «ОКО» и применяется ʜʣʷ организации централизованной 

охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации на базе внешних систем: ВОРС «Стрелец», ИС «Орион», 

АС «Рубеж-2А», а также систем, использующих для передачи извещений протокол «LONTA 202» («Альтоника Риф 

Стринг RS202TD»), например «Минитроник А32» и «Рубеж-2ОП» (ч/з модуль МС-3). 

Подключение ПОО к ПЦН может осуществляться одновременно по 2-м каналам связи: радиоканалу, каналам 

GSM/GPRS. 

Для подключения внешних систем  ПОО имеет RS-232 интерфейс. 

ПОО может быть подключен к: 

- координатору внутриобъектовой радиосистемы «Стрелец» (далее ВОРС «Стрелец»); 

- пульту контроля и управления «С2000» версий 1.20-1.24 и «С2000-М» интегрированной системы охраны «Ори-

он» НВП «Болид» (далее ʀʉ çʆʨʠʦʥè) или ПК с установленным программным обеспечением АРМ «Орион» (работа 

в данном режим возможна только с предустановленным ПО «Orion Connector» v.1.0.0); 

- пульту ППКОП адресной системы «Рубеж-2А» (далее АС «Рубеж-2А»).  (Через конвертер интерфейсов 

KRS232-RS 422/485), 

- контроллеру АПКП «Минитроник А32М». (Через конвертер интерфейсов KRS232-RS 422/485) 

- модулю сопряжения «МС-3» системы «Рубеж-2ОП». (Через конвертер интерфейсов KRS232-RS 422/485) 

 

7.4.2. Состав 

В состав ПОО входит непосредственно само устройство и вспомогательное оборудование, зависящее от испол-

нения изделия). 
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Рис. 7.3. Внешний вид ООУ-120. 

В комплект поставки изделия кроме основного оборудования входит дополнительное оборудование и программ-

ное обеспечение для компьютера, поставляемые под заказ). 

Состав комплекта поставки изделия: 

Таблица 7.3 

Наименование Исполнение, 
тип 

Кол-
во 

Примечание 

Объектовое оконечное устройство ОКО-3-А-

ООУ  

ООУ-120 

 

1 Исполнение уточняется при заказе (наличие радиопередатчика, 

модема GSM) 

Антенна для радиопередатчика  1 Под заказ, тип уточняется при заказе. 

Антенна для модема GSM ADA-0062 (SMA) 1 Для исполнений с модемом GSM 

Кабель для подключения к оборудованию ВОРС 
«Стрелец» 

 1 Под заказ 

Кабель для подключения к оборудованию ИС 

«Орион» 

 1 Под заказ 

Кабель для подключения к компьютеру  1 Под заказ 

Программа для компьютера 

«Конфигуратор АК-CFG-ОКО» 

 1 Под заказ 

Паспорт  1   

Руководство по эксплуатации  1   

7.4.3. Функции ПОО системы передачи извещений «ОКО» 

ПОО обеспечивается: 

- прием извещений от внешних объектовых систем ОПС типа  ИС «Орион», «Стрелец», «Минитроник А32», 

«Рубеж» и «ППК-200» по интерфейсу RS-232 (в том числе через конвертор RS485) и  передачу полученной информа-

ции по каналу связи на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 

- автоматический контроль исправности линий связи с внешней объектовой системой ОПС и передачу информа-

ции о неисправности на ретранслятор или напрямую на ПЦН «ОКО»; 

- автоматический контроль исправности линии связи между ПОО и ПЦН и отображение информации о наруше-

нии связи на ПОО посредством световой и звуковой сигнализации за время не превышающее 1800 сек.; 

- многоканальную связь с ПЦН (одновременно до 2-х каналов связи)  в том числе: GSM-канал (SMS/GPRS), од-

носторонний радиоканал (одностороння связь с ПЦН по радиоканалу на одной из рабочих частот в  полосе частот 33-

48 МГц, 146-174 МГц  или 440-470 МГц с разносом частот между соседними каналами 25 кГц или на рабочей частоте 

диапазона СВ 26,960 МГц); 

- автоматическое дублирование каналов связи с ПЦН; 

- поддержку одновременно двух сетей GSM 900/1800, 2 sim-карты; 

- передача извещений на ПЦН по радиоканалу (для исполнения с радиопередатчиком); 

- передача извещений на ПЦН через SMS/GPRS (для исполнения с модемом GSM) на три сотовых номера ПЦН и 

два IP-адреса ПЦН; 

- голосовой дозвон по каналу GSM на 2 пожарных и 2 тревожных номера ПЦН при возникновении тревожных 

или пожарных сработок; 

- передача извещений на сотовые телефоны пользователей (для исполнения с модемом GSM); 

- поддержка опроса состояния объекта и запрос баланса с ПЦН (для исполнения с модемом GSM);  

- поддержка опроса состояния объекта и запрос баланса с телефонов пользователей (для исполнения с модемом 

GSM);  

- поддержка 2-х канального режима работы для связи с удаленным ПЦН; 
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- поддержка 1-го кода установщика для инженерного конфигурирования; 

- индикация состояния и режимов с помощью индикаторов на передней панели: «Питание основное», «Питание 

резервное» (в зависимости от исполнения прибора), «Связь ВУ», «Канал 1», «Канал 2»; 

- управление режимами работы с помощью кнопки «Тест» на задней панели; 

- питание от внешнего автономного источника постоянного тока напряжением 11…15В; 

- контроль напряжения внешнего источника питания; 

- контроль питания внешних систем; 

- активизация релейного выхода «Авария линии связи» и звуковой сигнализации при нарушении связи с ПЦН 

или ретранслятором.  

- конфигурирование АК с компьютера через USB порт, СОМ-порт  или удаленно через Интернет (GPRS, 

Ethernet) с помощью  программы «Конфигуратор АК-CFG-OKO»; 

- обновление программного обеспечения прибора дистанционно через Интернет (GPRS, Ethernet). 

 

7.4.4. Варианты применения 

На Рис.  7.4 приведена структурная схема ОПС на базе ВОРС «Стрелец» с использованием ПОО в качестве 

ретранслятора сообщений в систему «ОКО». 

 

Рис. 7.4. Подключение ВОРС «Стрелец» к системе «ʆʂʆ». 

 

На Рис.  7.5 приведена структурная схема ОПС на базе ИС «Орион» с использованием ПОО в качестве ретранс-

лятора сообщений в систему «ОКО». 

 
Рис. 7.5. Подключение оборудования ИС «Орион» к системе «ОКО». 

 



 

 

 вер. 7 ред. 2 от 15 февраля 2016 г 

 

– 29 – 

 

Рис. 7.6. Подключение ПОО к АРМ «Оперативная задача». 

 

На рис. 7.7 приведена структурная схема взаимодействия систем АС «Минитроник А32» и системы «ОКО» с ис-

пользованием ПОО в качестве ретранслятора сообщений. 



 

 

 вер. 7 ред. 2 от 15 февраля 2016 г 

 

– 30 – 

 

Рис. 7.7. Подключение АС «Минитроник А32» к системе «ОКО». 

 

На рис. 7.8 приведена структурная схема взаимодействия систем АС «Рубеж-2А» и системы «ОКО» с использо-

ванием ПОО в качестве ретранслятора сообщений. Для обеспечения совместимости  интерфейсов ПОО (RS-232) и 

ППКОП (RS-485) необходимо использовать конвертер интерфейсов RS232-RS 422/485. 

 

 

Рис. 7.8. Подключение АС «Рубеж» к системе «ОКО». 
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8. АНТЕННЫ 

8.1. Общие сведения 

Радиоканальные  системы охранно-пожарного мониторинга дальнего радиуса действия предъявляют специфиче-

ские требования антенно-фидерному оборудованию. Применение антенн на объектах,  оборудованных различными 

радиосистемами  ОПС,  сопряжено с необходимостью выполнения следующих условий: 

- обеспечивать возможность скрытой установки или маскировки и как следствие иметь малые габаритные разме-

ры, элементы крепления и установки на основания и стены; 

- обеспечивать условия формирования радиоволн с пониженным затуханием при их прохождении через строи-

тельные конструкции;  

- иметь простую законченную конструкцию, не требующую доработки и монтажа дополнительных элементов, 

например, вибраторов, противовесов и пр.; 

- обеспечивать возможность не сложной регулировки и настройки в расчёте на обслуживание персоналом без 

высокой профессиональной подготовки; 

-  иметь высокий коэффициент усиления и пониженную чувствительность параметров к близкому расположению 

предметов. 

 

В объединении «ОКО» специально разработаны и серийно выпускаются в качестве объектовых несколько типов 

антенн, отвечающих вышеуказанным требованиям  на различные диапазоны частот. 

8.2. Электрические антенны серии АНТЭЛ 

Электрические антенны серии «АНТЭЛ» выпускаются на различные диапазоны 

частот.  

Так,  для работы на частотах общего пользования 26945 кГц и 26960 кГц пред-

назначены антенны «АНТЭЛ-CB-3», для диапазона 33 – 48 МГц – антенны «АН-

ТЭЛ-LB-3», для диапазона 146 – 173 МГц – «АНТЭЛ-VHF-3», а для частотного диа-

пазона 433-470 МГц – антенны «АНТЭЛ-UHF-3».  

Малые габариты и вес обеспечивают возможность скрытой установки антенн без нарушения интерьера помеще-

ния. Достоинствами антенн являются также легкость настройки и согласования, законченность конструкции и слабое 

влияние на ее параметры посторонних предметов и изменений в обстановке.  

  

Тип 

Диапазон пе-
рестройки по 
частоте, не 
менее,  МГц 

Входное 
сопро-

тивление, 
Ом 

Полоса пропус-
кания по уров-
ню КСВ = 1,5, 

МГц 

КСВ в середине 
полосы пропус-

кания 

Максимальная 
мощность, под-
водимая к ан-

тенне, Вт 

Габаритные 
размеры, мм 

АНТЕЛ-СВ-3-1,2 
АНТЕЛ-СВ-3-0,8 

АНТЕЛ-СВ-3-0,6 

2 50 0,4… 0,6 1,3 10 
1200x40x30 
800x40x30 

600x40x30 

АНТЕЛ –LB-3-1,2 
АНТЕЛ –LB-3-0,8 

АНТЕЛ –LB-3-0,6 

10 50 0,4… 0,6 1,3 10 
1200x40x30 
800x40x30 

600x40x30 

АНТЕЛ –VHF-3 10 50 1… 2 1,3 10 600x40x30 

АНТЕЛ –UHF-3 10 50 3 1,3 10 600x40x30 

8.3. Магнитные рамочные антенны серии МАРТ 

Магнитные антенны рамочного типа («МАРТ») представляют собой резонансную рамку, возбуждающую пре-

имущественно магнитную составляющую электромагнитного поля. Эта составляющая обладает значительно меньшим 

затуханием при прохождении в различных средах, в том числе ферромагнитных. Благодаря это-

му магнитные антенны обеспечивают существенно лучшие по сравнению с электрическими ан-

теннами условия передачи радиосигнала изнутри строений как тонированных и зарешеченных, 

так и армированных и железобетонных.  

Достоинствами антенн являются также малые габариты и вес, легкость настройки и согла-

сования, отсутствие противовеса и слабое влияние на ее параметры посторонних предметов и 

изменений в обстановке.  

В объединении «ОКО» разработаны и серийно выпускаются магнитные антенны для охран-

ных радиосистем на различные диапазоны частот.  

Так,  для работы на частотах общего пользования (условно, диапазон «CB») 26945 кГц и 

26960 кГц предназначены антенны «МАРТ-CB», для диапазона 33–48 МГц – антенны «МАРТ-
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LB», для диапазона 146–173 МГц – «МАРТ-VHF», а для частотного диапазона 433-470 МГц – антенны «МАРТ-UHF».  

Антенны типа «МАРТ» выполнены в пластиковом корпусе. Малые габариты и вес обеспечивают возможность 

скрытой установки антенн без нарушения интерьера помещения.  

 

  Параметры Тип антенны 

МАРТ-СВ МАРТ-LB МАРТ-VHF МАРТ-UHF  
Диапазон перестройки по частоте, не  менее, МГц 2 10 10 10 
Входное сопротивление, Ом 50 50 50 50 
Полоса пропускания по уровню КСВ = 1,5, МГц 0,4… 0,6 0,4… 0,6 1… 2 3 
КСВ в середине полосы пропускания 1,1 1,1 1,1 1,1 
Максимальная мощность, подводимая к антенне, Вт 10 10 10 10 
Габаритные размеры, мм 420x260x25 420x260x25 155x135x55 130x70x50 
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9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 

9.1. Прибор для настройки ретрансляторов и пультового оконечного 
устройства 

 

Прибор ПУ-100  предназначен для программирования радиомодемов ОКО-3-Р 

(ретрансляторов) и ОКО-3-ППУ (пультовое оконечное устройство ППО). 

 

Интерфейс связи с радиомодемом – RS232. 

Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания напряжением 12В.  

В качестве источника питания можно использовать источник питания радиомодема. 

Габаритные размеры, мм – 175x150x55. 

 

Прибор выпускается в двух исполнениях, отличающихся функциональными возмож-

ностями программного обеспечения. 

ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʇʋ-100-1. 

Пульт ПЦН со встроенной клавиатурой и ЖК-индикатором.  

Предназначен для работы  в составе пульта ОКО-3-ПЦН-01 (совместно с радиомоде-

мом ОКО-3-ППУ) для мониторинга небольшого количества объектов. Может так же ис-

пользоваться вместо компьютера в составе пульта ОКО-3-ПЦН-02 в экстренных ситуациях (при отказе компьютера). 

Обеспечивает прием, обработку и хранение извещений ОПС.  

Может использоваться как консоль для программирования и тестирования  радиомодемов ОКО-3-Р  и ОКО-3-

ППУ всех моделей (РМ-100, РМ-101, КР-100).  

ʀʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʇʋ-100-2. 

Может использоваться как консоль для программирования и тестирования радиомодемов ОКО-3-Р  и ОКО-3-

ППУ всех моделей (РМ-100, РМ-101, КР-100).  

9.2. Программа конфигурации оборудования  системы «ОКО» 

Программа «Конфигуратор АК-СfgOKO» предназначена для конфигурации приборов серий  с персональной 

ЭВМ. 

Конфигуратор обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

- считывание конфигурации из прибора и просмотр; 

- редактирование конфигурации и запись в прибор; 

- считывание из файла и просмотр конфигурации;  

- запись конфигурации в файл для сохранения на компьютере; 

- распечатку конфигурации на принтере. 
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Для заметок 

    

 


